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Z PRZEGLADU 5-cio LETNIEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 7

1. Zleceniodawca: WSPOLNOTY MIESZKANIOWE SW -2

Tomarzysmo Budans
$p.20.0, w Walgy

2. Obickt: DWORCOWA 21

3. Ilo$é mieszkan: 10 V)«/
4. Tllo$¢ pomieszczeti uzytkowych: -- /\,

5. Data ostatniego przegladu: 2011 r

= 2016 -07- 21 =

6. Sklad komisji przegladowej: z firmy '* KLIW " WILK MIECZY SEAW

‘Dozér - Mieczystaw Wilk - upr. SEP E1,Di1
Pomiary - Ryszard Jerzy Piotrowski - upr. SEP E1

7. Okres trwania przegladu: maj 2016 rok
OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU

Branza-element obiektu budowlanego Ocena stanu technicznego Uwagi 1
a b c d —[
Branza elektryczna

1,1 Instalacje elektroenergetyczne pozytywna
1,2 S.Z.R. pozytywna
13 Rozdzielnia gléwna pozytywna
14 Wewnetrzne linie zasilajace pozytywna Wedlug protokoléw
15 Tablice administracyjne pozytywna Wedlug protokoléw
1,6 Pigtrowe tablice licznikowe pozytywna m
1,7 Instalacje i urzadzenia w mieszkaniach pozytywna W
1,8 | Instalacje w pomieszczeniach uzytkowych pozytywna Wedlug protokoléw

2 Urzadzenia piorunochronne brak

3 1 Urzgdzenia domofonowe pozytywna

8. Wykaz lokali w ktorych nie przeprowadzono kontroli:
brak
9. Negatywne wyniki pomiarowe:
brak
10. Negatywne wyniki ogledzin - brak bolc6w uziemiajacych:
brak
11. Negatywne wyniki ogledzin - brak gniazd 230 V w lazience ze stopniem ochrony IP 44 - wymienié

mieszkanie nr 2 A
mieszkanie nr 6 A

mieszkanie nr 8 MIECZYSEAW WILK
Uprawnitiny flo prac
kontroln ﬁr 7 ‘/ rowych
1 s

pi-1 93/654! i

Scahsads zarzadl niéruchomogei

‘nietwa Spolecznego
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13.

14.

15.

16. Uwagi: brak

. Negatywne wyniki ogledzin - brak podigczen na bolce uziemiajgce tzw. mostki w lazience
mieszkanie nr 6 A

- brak podigczen na bolce uziemiajgce tzw. mostki w kuchni

mieszkanie nr 6 A
mieszkanie nr 8

Negatywne wyniki ogledzin - niewlasciwe podtaczenie gniazd tzw. faza
brak

Negatywne wyniki ogledzin - wymieni¢ gniazdo na nowe:

mieszkanie nr2 A - gniazdo lewe w lazience

Zalecenia: wyslaé wezwania o usunigcie nieprawidlowosci

mieszkanie nr2 A
mieszkanie nr 6 A
mieszkanie nr 8

Zrobi¢ przeglad

mieszkanienr2A - sprawdzi¢ polgczenia w gniazdach w kuchni i w lazience

CZESC ADMINISTRACYJNA:

Nalezy uporzadkowaé przewody , poprawié jako$¢ stykow

W puszkach polgczeniowych gléwne zasilania pigter , wymienié pier$cienie polgczeniowe
poniewaz juz s przegrzane i majg slaby styk , wymieni¢ gn bezpiecznikowe

ktére sg uszkodzone i niekompletne ( ostony , wkladki itd. )

oraz ktére majg przegrzane zaciski .

Podokrecaé wszystkie styki polgczeniowe .
Poprawi¢ jakos$¢ instalacji wyréwnawczej .
Polikwidowa¢ prowizorki .

Polikwidowa¢ wszystkie polaczenia bezposrednie MIEDZI Z ALUMINIUM

a przy tego typu polaczeniach zastosowa¢ specjalne kostki lub pier§cienie
aluminiowo miedziane . W puszkach o§wietleniowych polikwidowa¢ wszystkie
polaczenia typu NA SKRETKE i zastosowaé kostki .

Wyniki pomiaru ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne wylgczenie sg wysokie
ale mieszczg si¢ w normie , poprawa jakosci polaczeri , czyli sprawdzenie stykow
polaczeii , wymiana nadpolonych kofic6wek przewodéw oraz Wymiana pier$cieni
polaczeniowych a takze zaciskéw tablic bezpiecznikowych poprawi na jaki$ czas

wyniki pomiaréw i wymogi ochrony przeciwporazeniowej bedg zachowane ,

ale nie poprawi to jakosci izolacji przewodéw i kabli w cze$ci administracyjnej ,

ktére sa juz wyeksploatowane .

Instalacja nadaje si¢ do wymiany.

MIECZYSEAW, WILK
Uprawnjgdny go prac
kontrolng/ggiarowych

TBS sp. zp.ol W Walczu
Specjalista ds. i



