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Przegladu i pomiaréw S-cio letnich wewnetrznych instalacii elektrycznych

OBIEKT: Budynek mieszkalny ul. Dworcowa nr - 25 w Walczu.

ZLECENIODAWCA: Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z 0.0. ul Budowlanych — 9/2 w Watezu.
WYKONAWCA: Zakiad Ustug Elektrycznych Zbigniew Powarzyriski Kwidzyn

DATA WYKONANIA PRZEGLADU: pazdziernik - 2015r.

UKLAD SIECIOWY: TN - C.

RODZAJ SRODKA OCHRONY PRZED USZKODZENIEM: - SZYBKIE WYLACZENIE

PODSTAWA PRAWNA WYKONANIA BADAN:

SW-7.
e Prawo Budowlane Dz.U. nr 89 z07.07.1994r, e
GUE 8L, “ﬂ L. p’”n
N PRZEGLAD WYKONALI L Spres
1. Zbigniew Powarzynski - Dozér upr. nr - D/786/138/2015 P 2015 ~10- v
Eksploatacja upr. nr — E/785/138/2015 ; i s sl o
Upr. Budowlane nr 2016/E1/97 B Zg S—*' co O N

2. Stawomir Kuczyniski-  Doz6r upr. nr — D/782/138/2015
Eksploatacja upr. nr — E/781/138/2015

POMIAROW DOKONANO MIERNIKAMI:

e mostek IMI-33/500/1000V, nr fabr.82175 ($wiadectwo sprawdzania nr-130690/ 14)
e mostek MIE - 500, nr fabryczny - 265814 ($wiadectwo sprawdzania nr - 130584/14)

e DATA BUDOWY BUDYNKU - brak danych.

e Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych — stan prawny na dziefi 31.07. 1987 1. » pdzniejszymi
zmianami: :

zeszyt nr-1 przepisy og6lne

zeszyt nr-6 ochrona przeciwporazeniowa

zeszyt nr-9 instalacje elektroenergetyczne i urzadzenia o§wietlenia elekir.

zeszyt nr-10 przewody i kable dobdr do obcigzen

oraz:

o Wytyczne zawarte w normie PN-87/E-93100/05-bezpieczniki instalacyjne i PN-91/E-06160/21-
bezpieczniki przemystowe

o Wytyczne zawarte w PN-86/E-05003/01 i 02 w zakresie ochrony odgromowej budynkéw

e Pomiary w/g zalgczonych protokoldw.

OGLEDZINY I POMIARY INSTALACII ELEKTRYCZNEJ MIESZK AN:

® Wiz-ty gtéwne mieszkan - pozytywna
® wewnetrzna siec elektryczna i przekroje przewoddw - pozytywna

® osprzet elektryczny , oprawy 1 gniazda - pozytywna (patrz uwagi) TBS sp. 2 ‘%‘Q w Wa'ery
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ta Mieszkaniowa

Nieruchomosct prz) ul.

Wsp6lno
Dpworcowa 25

w Walczu
@ rozdzielnie elektryczne mieszkaniowe - pozytywna
@ dobdr i wielkosé zabezpieczen - prawidlowy

OGLEDZINY I POMIARY INSTALACIJI ELEKTRYCZNE]J - .CZESCI WSPOLNE”

@ Wlz-ty gléwne - piony - pozytywna (patrz uwagi)
@ GTR-rozdzielnie elektryczne gtoéwne - pozytywna (patrz uwagi)
@ dobdr i wielkos$é zabezpieczen - prawidlowy

@ instalacja i osprzet ADM - pozytywna (patrz uwagi)

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin i pomiaréw stwierdza sie, Ze instalacja elektryczna lokali
mieszkalnych oraz cze¢Sci wspélnych w budynku przy ulicy Dworcowej nr-25 nadaje si¢ do dalszej

eksploatacji.

1'

UWAGI 1 ZALECENIA:

-przywréci¢ ochrong przy uszkodzeniu gniazd wtykowych w kuchni i fazienki w mieszkaniu nr - 1 :4:5;86
9. 10.
-wymieni¢ gniazda wtykowe bez styku ochronnego na gniazda ze stykiem i obja¢ ochrong przy uszkodzeniu
w pomieszczeniach kuchni i tazienki mieszkannr—4;6; 7A: 10.
-uzupetni¢ brakujacy osprzet w postaci gniazd wtykowych w obwodach tazienki mieszkania nr-7 i 7A
instalacja adm - wg opisu.
Instalacja adm — piwnice — — osprzet elektryczny rozszczelniony (rozkrecony) ; oprawy oswietleniowe
niekompletne ; prowizorki indywidualne wpiete do obwoddw -adm — instalacja do remontu
Instalacja adm - klatka schodowa ~ osprzet i oprawy o$wietleniowe niekompletne - do uzupeienia
Instalacja adm — strych — osprzet elektryczny rozszczelniony ; oprawy o$wietleniowe niekompletne instalacja
elektryczna do remontu
Rozdzielnia giéwna (GTR) — przestarzatej konstrukcji brak zabezpieczer przed dostepem oséb postronnych, nie
przystosowane do aktuainego zapotrzebowania mocy przez lokatoréw ; wiz-ty (piony) wykonane przewodami DG z
. brzestarzatym wyposarzeniem zabezpieczen pionow i wiz-téw mieszkan. Przekroje przewodéw nie przystosowane do
v potrzeb lokatoréw o czym $wiadczg indywidualne przerdbki w zasilaniu. Catosé instalacji GTR i wiz-tow gtéwnych
zaplanowac do wymiany (remontu) z uwzglednieniem aktualnych wymogéw normy — PN-IEC 60364 i Prawa

energetycznego.

TERMIN NASTEPNEGO BADANIA: - pazdziernik - 2020r,
POMIARY

ZARLAD USLUG ELEKTRYCZINYCH
Zbigniew Powarzynshki
5
ul, Rzemieélnlczs 9, tel, (055) 2792735 Upr. NeAE/7 “15;%“15
82-500 KWIOZYN Usr, Ne D/782/ /
NIP 581-116-69-90, Regon 170088224
Nr zezw. 867 z dn. 03, 06,1986
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